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U= 40.36 m

74.59 m²

LABOR

H.2.122, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 40.51 m

74.89 m²

LABOR

H.2.123, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 40.36 m

75.09 m²

LABOR

H.2.124, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 29.72 m

37.27 m²

TECHNIKSCHACHT

H.2.125

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Gitterroste

LH= 4.05/4.43 m

RH= 4.05/4.43 m

BODEN: Stahlkonstr. 

U= 38.33 m

71.39 m²

LABOR

H.2.127, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 38.61 m

72.07 m²

LABOR

H.2.128, S1-Bereich

DECKE: Stb-.Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 38.61 m

71.90 m²

LABOR

H.2.129

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 29.01 m

34.86 m²

MESSRAUM

H.2.130

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 28.87 m

34.31 m²

NACHTLABOR

H.2.131, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 13.62 m

11.36 m²

EDV-VERTEILER

H.2.132

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel), ableitfähig

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: , 

U= 16.53 m

16.26 m²

TECHNIKSCHACHT

H.2.133

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Gitterrost

LH=  m

RH= 4.27 m

BODEN: Stahlkonstr. 

U= 10.06 m

5.81 m²

TECHNIKRAUM ELT / UV

H.2.134

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk, ableitfähig

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 37.51 m

71.11 m²

LABOR

H.2.135, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 37.66 m

70.93 m²

LABOR

H.2.136, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 37.41 m

70.44 m²

LABOR

H.2.137, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 25.55 m

40.69 m²

ABSTELLRAUM NUTZER

H.2.138

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 4.23 m

RH= 4.23 m

BODEN: Trennestrich 

U= 12.54 m

9.82 m²

AUFZUG

H.2.146

DECKE:  

BELAG:

LH=  m

RH=  m

BODEN:  

U= 20.90 m

20.51 m²

BÜRO

H.2.101

DECKE: AHD GK, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.20 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 36.89 m

58.27 m²

LABOR

H.2.102, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 20.11 m

16.08 m²

SERVICERAUM

H.2.103, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 27.03 m

23.90 m²

VORBEREITUNGSRAUM FÜR LABORE

H.2.104, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 17.67 m

15.20 m²

KÜHLZELLE

H.2.105, S1-Bereich

DECKE: Elementdecke 

BELAG:Elementboden

LH= 2.50 ? m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 57.30 m

48.76 m²

FLUR

H.2.143

DECKE: AHD, F30, abklappbar, Akustik, weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.10 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 6.40 m

2.55 m²

TECHNIK

H.2.101a

DECKE:  

BELAG:

LH= 4.28 m

RH= 4.28 m

BODEN:  

U= 20.73 m

21.30 m²

VERBINDUNGSFLUR

H.2.144

DECKE: AHD GK, Akustik, F30, weiß 

BELAG: Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.10 m

RH= 4.27 m

BODEN: Trennestrich 

U= 23.34 m

19.02 m²

WC-DAMEN

H.2.108

DECKE: AHD GK, Anstrich weiß 

BELAG:Fliesen, schwarz

LH= 2.80 m

RH= 4.27 m

BODEN: Trennestrich 

U= 22.33 m

22.79 m²

PC-POOL

H.2.110

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 31.29 m

46.46 m²

LABOR

H.2.111, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 21.15 m

20.82 m²

BÜRO

H.2.112

DECKE: AHD GK, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.20 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 12.87 m

8.22 m²

WÄGERRAUM

H.2.113, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 29.83 m

39.83 m²

LABOR

H.2.114, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 20.93 m

21.90 m²

TECHNIKSCHACHT

H.2.115

DECKE: Stb.-Decke Anstrich weiß 

BELAG:Gitterroste

LH= 4.05/4.43 m

RH= 4.05/4.43 m

BODEN: Stahlkonstr. 

U= 21.18 m

22.31 m²

LABOR

H.2.116, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 31.21 m

43.07 m²

LABOR

H.2.117, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 11.68 m

6.73 m²

WÄGERAUM

H.2.118, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 22.41 m

19.59 m²

BÜRO

H.2.119

DECKE: AHD GK, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.20 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 21.15 m

22.23 m²

SERVICERAUM

H.2.120, S1-Bereich

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Wanne)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 21.08 m

22.38 m²

PC-POOL

H.2.121

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 23.55 m

25.95 m²

TREPPENHAUS

H.2.139

DECKE: Stb., gespachtelt, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk

LH= 4.25 m

RH= 4.25 m

BODEN: Trennestrich 

U= 55.79 m

50.42 m²

FLUR

H.2.140

DECKE: AHD, F30, abklappbar, Akustik, weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.10 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 59.65 m

59.63 m²

FLUR

H.2.141

DECKE: AHD, F30, abklappbar, Akustik, weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.10 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 10.04 m

4.62 m²

BÜROTECHNIK

H.2.106

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 4.27 m

RH= 4.27 m

BODEN: Trennestrich 

3.403.407.043.403.403.403.403.403.40323.403.403.403.403.403.403.403.403.403.40323.403.403.403.403.403.40373.44

U= 38.87 m

32.58 m²

FLUR

H.2.142

DECKE: AHD, F30, abklappbar, Akustik, weiß 

BELAG:Kautschuk (Kernsockel)

LH= 3.10 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 6.14 m

1.89 m²

TECHNIKRAUM ELT/ UV

H.2.126

DECKE: Stb.-Decke, Anstrich weiß 

BELAG:Kautschuk, ableitfähig

LH= 4.05 m

RH= 4.05 m

BODEN: Trennestrich 

U= 5.49 m

1.68 m²

ELT

H.2.134b

DECKE:  

BELAG:

LH=  m

RH=  m

BODEN:  

U= 4.75 m

1.31 m²

ELT

H.2.134a

DECKE:  

BELAG:

LH=  m

RH=  m

BODEN:  
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UZ = 30 / 108; UK = + 12,35
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UZ = 30 / 108; UK = + 12,35

STB-DECKE NEU

max. 1.70/1.05
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Deckenkante
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U= 64.98 m

64.99 m²

HAUPTTREPPENHAUS

H.2.145

DECKE: Decke+ Podest Stahlbeton, Treppenlauf Spachtel, Anstrich Farbe weiß 

BELAG:Estrichschliff und Versiegelung

LH= 4.08/4.12 m

RH= 4.08/4.12 m

BODEN: Trennestrich 
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E = Bandseite an der Trennwand, Elementöffnung nur mit Drehbegrenzung möglich!
Griffseite an der Trennwand nicht möglich!
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RWA

1.20/1.20

Aussenraffstore Aussenraffstore 

Nachströmung
 ≥ 0.51m²

M

Nachströmung
 ≥ 0.51m²

Aussenraffstore Aussenraffstore Aussenraffstore Aussenraffstore 

M

M

Nachströmung
 ≥ 0.51m²

Aussenraffstore Aussenraffstore Aussenraffstore Aussenraffstore 

M M M
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Nachströmung
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U= 15.82 m

11.33 m²

TREPPENPODEST

DECKE: Stb.-Decke, weiß 

BELAG:Kautschuk

LH= 4.05/4.12 m

RH= 4.05/4.12 m

BODEN: Trennestrich 

E = Bandseite an der Trennwand, Element-
öffnung nur mit Drehbegrenzung möglich!
Griffseite an der Trennwand nicht möglich!

Öffnungs-

begrenzer

H.2.140

Flur

H.2.141

Flur
H.2.142

Flur

H.2.143

Flur

10
52

5
12

5

U= 24.30 m

20.07 m²

WC-HERREN

H.2.107

DECKE: AHD GK, Anstrich weiß 

BELAG:Fliesen, schwarz

LH= 2.80 m

RH= 4.27 m

BODEN: Trennestrich 

U= 5.53 m

1.91 m²

PU.MI.

H.2.109

DECKE: Stb., Anstrich weiß 

BELAG: Kautschuk (Wanne)

LH= 4.27 m

RH= 4.27 m

BODEN: Trennestrich 
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BEREICH

Staubschutzwand

OSB 2-lagig

mit Randabklebung
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UK=1000 ü. OK FFB

Aussparung

B/H/T=320/420/150
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WD Ø 100

RA= ...ü. OK FFB

für trockene Steigleitung
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LEGENDE:

Art einer Brandwand

GA

Neue Bauteile

Bestehende Bauteile

Türstempel:

H= Holz

AL= Alurahmentür

S= Stahl

G= Glasausschnitt

T30/ T90= Brandschutzklasse

RS= Rauchschutztür

Anforderungen:

Raumnummer

Gipskarton

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Vorwandinstallation

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Änderungshinweis gem. Änderungsjournal

noch zu klärende Punkte

feuerbeständig

Feuerwiderstandsklassen:

feuerhemmend

WD= Wanddurchbruch

DD= Deckendurchbruch

DD= Deckendurchbruch

rund

BD= Bodendurchbruch

WS= Wandschlitz

WD= Kernborhrung

Abmessungen

Durchbrüche in mm

Motorkopplung

Raffstore

Sonnenschutz :

T30S
RAUMNR.

RS
G

F90
F30

Putz, Anstrich

Wände:

F

PA

A

Gespachtelt, Anstrich

Fliesen

Anstrich

FP Faserzementplatte

WärmedämmverbundsystemWDVS

Wand in Bauart einer Brandwand

Brandabschnitt/ Brandwand

Brandwand

DT= Dichtschließend

DTS= Dichtschließend,

Selbstschließend

Abbruch nicht konstruktiv

Abbruch konstruktiv
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ÄNDERUNG: BEARB./GEZ.:DATUM:INDEX:

A 04.08.2017

Änderungen gem. Tragwerksentwurf v. 12.05.2017, Änderung der Fassadenkonstr.,

Angaben zum Brandschutz, Treppenhaus Nord

BA

B 30.11.2017 Schnittlinen ergänzt, Treppenhaus Nord angepaßt, Außenwandaufbauten geändert,

Angaben zu Brh. korrigiert, Darstellung kon. Abbruch, s.a. Änderungsjournal

BA

C 05.03.2018 Wand Achse D-E/29, Brandschutzanforderung Achse 50+51, Sanierungsbereich

WD Elt. in Achse C, s.a. Änderungsjournal

BA
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